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Okresowa ocena o jakosei wod przeznaczonej do spozycia przez ludzi urz dzen
Centralnego Wodociagu Zulawskiego od 01.07.2020 do 30.09.2020

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.) oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2017r., poz. 2294)

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdariskim po rozpatrzeniu danych

zawartych w protokotach poboru prébek wody nr 105/J8/20 z dnia 13.07.2020r., 104/JS/20 z dnia

13.07.2020r., 103/38/20 z dnia 13.07.2020r., 153/JS/20 z dnia 03.08.2020r., 232/JS/20 z dnia

22.09.2020r., 242/JS/20 z dnia 28.09.2020r. i probek pobranych w ramach kontroli wewnetrznej —

sprawozdania prébek wody nr 308/2020 z dnia 19.08.2020r., nr 315/2020 z dnia 20.08.2020r., nr

320/2020 z dnia 21.08.2020r. , nr 352/2020 z dnia 01.09.2020r., nr 353/2020 z dnia 02.09.2020r.,

nr 377/2020 z dnia 11.09.2020r., nr 397/2020 z dnia 23.09.2020r. z urzadzen wodnych

Centralnego Wodociagu Zulawskiego stuzacych do zaopatrzenia w wodg przeznaczong do

spozycia przez ludzi i instalacji wodociggowych dostarczajacych wode z ujeé podziemnych

zasilajgcych obszar gm. Nowy Dwor Gdanski, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo

oraz wynikéw badan laboratoryjnych tych prébek wody a w szczegblnosei:

o analizy nr 1071471 z dnia 13.07.2020r. z instalacji wodociggowej w Przepompowni w Nowym
Dworze Gdariskim przy ul. Wiejskiej,

® analizy nr 104 i 470 z dnia 13.07.2020r. z instalacji wodociagowej w Przepompowni w Tujsku,

e analizy nr 105 i 469 z dnia 13.07.2020r. z instalacji wodociggowej w Szpitalu w Nowym
Dworze Gdanskim przy ul. Dworcowej 12,

* analizy nr 153 i 577 z dnia 03.08.2020r. z instalacji wodociggowej w Urzedzie Gminy w
Stegnie przy ul. Gdariskiej 36,

e analizy nr 211 1 735 z dnia 22.09.2020r. z instalacji wodociagowej w Szkole Podstawowej Nr
2 w Nowym Dworze Gdanskim przy ul. Mickiewicza 10,

o analizy nr 213.1 747 z dnia 28.09.2020r. instalacji wodociaggowej w Przedszkolu w Stegnie
przy ul. Bursztynowej 1,

e analizy nr 651/CH/2020 i 796/B/2020 z dnia 19.08.2020r. 7 instalacji wodociggowej w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Marzecinie przy ul. Polnej 5,

e analizy nr 828/B/2020 z dnia 20.08.2020r z instalacji wodociggowej w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Kmiecinie przy ul. Zutawskiej 6,

e analizy nr 666/CH/2020 i 840/B/2020 z dnia 21.08.2020r. z instalacji wodociggowej w Szkole
Podstawowej w Nowej Cerkwi, ‘

e analizy nr 841/B/2020 z dnia 21.08.2020r. z instalacji wodociagowej w Zespole Szkét w
Ostaszewie przy ul. Kosciuszki 22,

e analizy nr 705/CH/2020 i 916/B/2020 z dnia 01.09.2020r. z instalacji wodociagowej w Szkole
Podstawowej w Mikoszewie przy ul. Gdanskiej 29,

o analizy nr 920/B/2020 z dnia 01.09.2020r. z instalacji wodociagowej w Zespole Szkét w
Stegnie przy ul Powstaicow Warszawy 2,

e analiza nr 928/B/2020 z dnia 01.09.2020r. z instalacji wodociagowej w Zespole Szkolno -



Przedszkolnym w Drewnicy przy ul. Wierzbowej 7,

o analiza nr 936/B/2020 z dnia 02.09.2020r. z instalacji wodociggowej w Dworku dom nr 4,

o analiza nr 938/B/2020 z dnia 02.09.2020r. z instalacji wodociggowej w Zutawkach dom nr 80

e analiza nr 994/B/2020 z dnia 11.09.2020r. prébki pobranej ze zbiornika wody czystej nr 1 w
Stegnie,

o analiza nr 995/B/2020 z dnia 11.09.2020r. prébki pobranej ze zbiornika wody czystej nr 2 w
Stegnie,

o analiza nr 1030/B/2020 z dnia 23.09.2020r. probki pobranej ze zbiornika wody czystej nr 1 w
Stegnie,

e analiza nr 1031/B/2020 z dnia 23.09.2020r. probki pobranej ze zbiornika wody czystej nr 2 w
Stegnie,

dokonat oceny ogélnej pobranych prébek i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody w

badanym zakresie '

stwierdza:

1. przydatno§é wody do spozycia z w/w urzadzen i instalacji wodociggowych

2. zgodno$é charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej
badaniach laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Uzasadnienie:

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdanskim w oparciu o podjgte i
przedstawione czynnosci zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakosciag wody stwierdza co
nastepuje:

W ramach biezacego nadzoru sanitarnego Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym
Dworze Gdanskim przeprowadzit badania laboratoryjne wody pod wzgledem bakteriologicznym
i fizykochemicznym z urzgdzen stuzacych do zbiorowego zaopatrzenia w wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi i instalacji wodociagowych dostarczajgcych wode, ktére wykazaty zgodnosé
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
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Otrzymujg:
1. Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.: sekretariat@cwz.pomorskie.pl
2. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny: piwnowy({@gdansk.wiw.gov.pl
3. Pomorski Urzad Wojewo6dzki Wydziat Bezpieczefistwa i Zarzadzania Kryzysowego w Gdanisku:
wbzk@gdansk.uw.gov.pl
Starostwo Powiatowe: starostwo@nowydworgdanski.pl
Urzad Miejski w Nowym Dworze Gdariskim: wrzad@miastonowydwor.pl
Urzad Gminy Ostaszewo: ug@ostaszewo.pl
Urzad Gminy Stegna: gininaf@stegna.pl
Urzad Gminy Sztutowo: info@sztutowo.ug.gov.pl
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